
Przedmiar robót

Obiekt Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego 
sposobu użytkowania na „Placówkę Wsparcia Dziennego” wraz z pomieszczeniami 
ogólnodostępnymi rekreacyjno -wypoczynkowymi (użyteczności publicznej) dla dziennej placówki
turystycznej pod nazwą „Przystań Turystyczna Troska"

Rodzaj robót Instalacje WOD-KAN, C.O., Wentylacja i klimatyzacja
Branża Sanitarna
Lokalizacja Kozłówek 98, 38-126 Markuszowa
Inwestor FUNDACJA TROSKA NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI I 

MŁODZIEŻY

UWAGI: Kosztorys obejmuje jedynie: pomieszczenia ogólnodostępne rekreacyjno -wypoczynkowe (użyteczności 
publicznej) dla dziennej placówki turystycznej pod nazwą „Przystań Turystyczna Troska".

Sporządził mgr inż. Mateusz Sitnik

Strzyżow, styczeń 2025r.
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na „Placówkę Wsparcia Dziennego” wraz z 
pomieszczeniami ogólnodostępnymi rekreacyjno -wypoczynkowymi (użyteczności publicznej) dla dziennej placówki turystycznej pod nazwą „Przystań Turystyczna 
Troska"

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1 Instalacja Ogrzewania podłogowego

1 KNR-W 2-15 
0410/03

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o typu SWP-3, SWN-3 o ilości obwodów 6-8
szt 1

2 KNR 2-15 
0415/01

Siłownik termostatyczny na pętli rozdzielacza
szt 2

3 KNP 5 0835/01 Armatura regulacji automatycznej - termostat - Regulator pokojowy szt 2
4 KNP 5 0835/01 Armatura regulacji automatycznej - termostat - Listwa do ogrzewania podłogowego szt 1
5 KNR 0-31 

0301/02
Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą grzewczą o 
temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm m2 16,12

6 KNR 0-31 
0308/02

Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu 
na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 150mm m2 16,12

7 KNR 0-31 
0308/06

Regulacja ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu 
wężownicy z rur o rozstawie 150mm m2 16,12

8 KNR-W 2-15 
0411/02

Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm
szt 2

2 Wentylacja
9 KNR-W 4-01 

0209/03
Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubości do 
20cm m2 0,3

10 KNR-W 4-01 
0204/03

Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawianych miejsc do 2 m2
m2 0,3

11 KNR 2-17 
0123/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 
200mm - materiał inwestora (sam montaż) m2 15,72

12 KNR-W 2-17 
0140/01

Kratki wentylacyjne na kanale okrągłym - materiał inwestora (sam montaż)
szt 15

13 KNR-W 2-17 
0203/04

Analogia - Dostwa i montaż rekuperatora
szt. 1

14 KNR-W 2-17 
0155/02

Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy do 200mm
szt 2

15 KNR-W 2-17 
0146/03

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 2060 mm, wyrzutnie - czerpnia ścienna
szt. 1

16 KNR-W 2-17 
0146/03

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 2060 mm, wyrzutnie - wyrzutnia ścienna
szt. 1

17   Analiza własna Uruchomienie i regulacja
kpl 1

4 Instalacja wodociągowa i baiły montaż
18 KNR-W 4-01 

0335/09
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły

szt. 2
19 KNR-W 4-01 

0325/03
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły

szt. 2
20 KNR-W 4-01 

0341/03
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

m 7,2
21 KNR-W 4-01 

0326/04
Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

m 7,2
22 KNR 0-13 

0128/01
Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 
16 mm - Rura PEX 16mm m 25

23 KNR 0-13 
0128/01

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 
20 mm - Rura PEX 20mm m 15

24 KNR-W 2-15 
0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_ zew. 16 mm szt. 5

25 KNR-W 2-15 
0127/03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi 
do 63 mm m 40

26 KNR-W 2-15 
0128/02

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 40

27 KNR-W 2-15 
0135/01

Zawór czerpalny Dn 15 mm - do miski ustępowej
szt. 1

28 KNR-W 2-15 
0135/01

Zawór czerpalny Dn 15 mm - pod baterie stojace
szt. 6

29 KNR-W 2-15 
0130/02

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm - 
Zawór antyskażeniowy szt 1

30 KNR-W 2-15 
0122/02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn 20 
mm kpl 1

31 KNR-W 2-15 
0140/03

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 20 mm wraz z konsolą
kpl. 1

32 KNR 0-34 
0101/03

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 12-22 mm
m 40

33 KNR-W 2-15 
0229/05

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
szt. 1

34 KNR-W 2-15 
0218/03

Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi 50 mm
szt. 1
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na „Placówkę Wsparcia Dziennego” wraz z 
pomieszczeniami ogólnodostępnymi rekreacyjno -wypoczynkowymi (użyteczności publicznej) dla dziennej placówki turystycznej pod nazwą „Przystań Turystyczna 
Troska"

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
35 KNR-W 2-15 

0230/02
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl. 1
36 KNR-W 2-15 

0230/02
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych

kpl. 1
37 KNR-W 2-15 

0137/03
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm - dla niepełnosprawnych

szt. 1
38 KNR-W 2-15 

0137/03
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm

szt. 1
39 KNR-W 2-15 

0137/02
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm - Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą rączką

szt. 1
40 KNR 

2-15/GEBERIT 
0102/01

Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych

kpl. 1
41 KNR 

2-15/GEBERIT 
0104/01

Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową dla niepełnosprawnych

kpl. 1
42 KNR 

2-15/GEBERIT 
0105/01

Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC

kpl. 2
43   Analiza własna Wykonanie przyłącza wodociągowego z sąsiadującego budynku mieszkalnego rurą PE 32x3,0 mm

kpl 1
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Spis działów przedmiaru robót

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na „Placówkę Wsparcia Dziennego” wraz z 
pomieszczeniami ogólnodostępnymi rekreacyjno -wypoczynkowymi (użyteczności publicznej) dla dziennej placówki turystycznej pod nazwą „Przystań Turystyczna 
Troska"

Nr Opis
1 Instalacja Ogrzewania podłogowego
2 Wentylacja
4 Instalacja wodociągowa i baiły montaż
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Charakterystyka obiektu
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na „Placówkę Wsparcia Dziennego” wraz
z pomieszczeniami ogólnodostępnymi rekreacyjno -wypoczynkowymi (użyteczności publicznej) dla dziennej placówki turystycznej pod nazwą „Przystań 
Turystyczna Troska"

Kosztorys obejmuje prace związane z rozbudową, przebudową i nadbudową istniejącego budynku gospodarczego.
Zakres robót w branży sanitarnej obejnuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z istniejącego pomieszczenia
technicznego. Ogrzewanie odbywać się będzie po przez system ogrzewania podłogowego, źródłem ciepła będzie
istniejący kocioł gazowy koncensacyjny. Ponad to wykonana zostanie nowa instalacja wody użytkowej wraz z
przyłączem wodociągowym z istniejącego sąsiadującego budynku mieszkalnego. W ramach prac zostanie wykonana
instalacja wentylacji mechanicznej (sam montaż instalacji - materiał inwestora) oraz zakup i montaż rekuperatora.
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